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0.10m 1 |Conducta PEID D110, PN10 -
\\ 2 | Adaptor flansa executie lunga Dn100 3
3 |Flansa libera Dn100 3
@_ 4 |Teu egal cu flanse 4" 1
Piesa de trecere etansa 4

Denumire | Dimensiuni interioare|Cota capac |Cota radier|Cota radier
camin LxIxH basa
CVv3 1,10 x 1,00 x 1,20m |616.51 615.11 614.81
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Verificator / Expert: Nume: Semnatura;| Cerinta: |Revizia:
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Proiectant general:

Punct de lucru:
Adresa: Strada Stelutei, Nr.1, Cluj-Napoca,

g
3

Referat nr./ Data

Specialitatea
IS

CSP Jud. Cluj, CP400254 Roménia Dat
. » ata:
\ PROIECT Telafon: +4 0744 194 749 /+4 0755 083 141 | |nyesiiia: "INFINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN ORASUL BROSTENI | "0 -
E-mail: office@csp-proiect ro JUDETUL SUCEAVA - STRADA HALEASA” :
proiectare instalatii electrice, termice, sanitare, ventilari
Amplasament:  ORASUL BROSTENI, JUDETUL SUCEAVA, STR. HALEASA Nr. plansa:
Beneficiar: UAT ORAS BROSTENI JUDETUL SUCEAVA ISE.06
Nume Semnatura | Scara:  1:50 Faza:
. ) Y 5 f P.Th.
Proiectat | ing. Atodiresei Gabriel -/ [Numar proiect Detaliu CV3
Desenat  |ing. Atodiresei Gabriel 4 76/2024
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