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TABEL DE MONTAJ:

Poz. DEMURIRE PIESA Cant.
1 |Conducta PEID D110, PN10O -
2 | Adaptor flansa executie lunga Dn100 3
3 | Flansa libera Dn100 3
4 | Teu redus cu flanse 4"-2" 1
5 | Vana cu sertar cu flanse 2" 1
6 | Vana cu sertar cu flanse 4" 1
7 | Teu egal cu flanse 4" 1
8 |Vana cu sertar cu flanse 2 1/2" 1
9 | Adaptor flansa executie lunga Dn65 1
10 | Conducta PEID Dn65, Pn10 -
Piesa de trecere etansa 4
Denumire | Dimensiuni interioare |Cota capac |Cota radier|Cota radier
camin LxIxH basa
Ccv4 1,30 x 1,40 x 1,20m |616.51 615.11 614.81
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